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WYJASNIENIA DOTYCZACE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,, Budowe szesciu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na dziatkach nr 183/28, 165/28, 166/28
poloionych w Lqce przy ul. Cieszyriskiej”

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 przedstawia ponizej tresé zapytan dotyczacych
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

W przedmiarach robét sanitarnych nie uwzgledniono zadnych robét budowlanych
przebicia Scian i stropéw, wykucia bruzd, wnek itd. Oraz ich zamurowania i
otynkowania — czy ten element robét instalacyjnych jest uwzgledniony w przedmiarach
rob6t budowlanych? Jezeli nie zostalo to uwzglednione prosimy o uzupelnienie

przedmiaru

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ pkt. 3.8.

Pytanie nr 2.
W zwiazku z pyt. Nr 1, w przedmiarze réwniez brakuje usuniecia z budynku i WYWozZu
gruzu oraz jego utylizacji — prosimy o uzupekienie

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ pkt, 3.8.

Pytanie nr 3.

W przedmiarach sanitarnych nie uwzgledniono rowniez kosztow zwigzanych z odbiorem
kominiarskim przewodéw spalinowych i kotléw gazowych — prosimy o uzupelnienie
przedmiaru,

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ pkt. 3.8.
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Pytanie nr 4.
Prosimy o potwierdzenie, Ze w przedmiarze robdt elektrycznych uwzgledniono zakres

robét zwiazany z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do nasady wentylacyjnej VBP
na kominie

Odpowiedz:
Tak. W przedmiarze robit elektrycznych doprowadzenie instalacji elektrycznej do
nasad kominowych VBP na kominie zostalo uwzglednione w rozdzialach 1.20, 2.20, 3.20,

4.21, 5.21, 6.21.
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